
  nr uprawnień

 PODPIS IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA

 PROJEKTANT

 NR RYSUNKU

 SKALA

1:500

 DATA
12.2023

 BRANŻA

sanitarna

PB/PT

 STADIUM

 TEMAT

INWESTOR:

WKP/0269/POOS/04
mgr inż. Piotr Kledzik

PIO
-B

UD

Usługi Projektowo - Budowlane,
Nadzór Budowlany "PIO-BUD"
64-800 Chodzież
Rataje ul. Skryta 14

  nr uprawnień
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Cezary Świst

WKP/0283/PWOS/04

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ASYSTENT
PROJEKTANTA inż. Jakub Kledzik

BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO -
KANALIZACYJNEJ W GMINIE SZAMOCIN

"SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ W
SZAMOCINIE - REJON ULICY MARGONIŃSKIEJ (DZ. NR 521)"

Gmina Szamocin,
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Pl. Wolności 19,
64-820 Szamocin

1
Oświadczam zgodność kopii
mapy z oryginałem mapy do
celów projektowych
miejscowość: RATAJE
data: Grudzień 2023

podpis: .......................

OZNACZENIA:
- PROJEKTOWANA SIEĆ KAN. SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z RUR PCV Ø 200mm SN8, Lc=517,0m

- PROJEKTOWANA SIEĆ KAN. SANITARNEJ TŁOCZNEJ Z RUR PE RC PN10 Ø 90mm, Lc=418,0m

- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA KAN. SANITARNEJ Z RUR PCV SN8 Ø 160mm, Lc=112,0m/35szt.

- PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA Z RUR PE RC PN10 Ø 110mm, Lc=172,0m

KS - 1
P1 3,0
P3 3,0
P5 3,0
P7 3,0
P9 3,0
P11 3,0
P13 3,0
P15 3,0
P17 3,0
P18 2,5
P19 3,0
P20 2,5
P21 3,0
P22 2,5
P23 3,0
P24 2,5
P25 3,0
P26 2,5
P27 3,0
P28 2,5
P29 3,0
P30 2,5
P31 3,0

P32 2,5
P33 4,0
P34 3,0

KS - 2
P4 2,5
P2 4,0
P6 3,0
P8 5,5
P10 3,0
P12 5,0
P14 3,0
P16 4,0
P35 3,0

Lc=112,0m

ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI
SANITARNEJ Z RUR PCV Ø 160mm SN8, i=10

1,0

1,0

1,0

T2

P33 90,50
89,10

P34 90,50
89,10

S18 Ø1000mm
90,50
89,00

L=20,0m, i=6؊

P32 90,45
89,05

S17 Ø600mm
90,45
88,98

L=22,0m, i=5,91؊

S16 Ø600mm
90,45
88,85

P31 90,45
89,05

P30

P29

L=22,0m, i=5,91؊

S15 Ø1000mm
90,65
88,72

P28

P27

L=22,0m, i=5,91؊

S14 Ø600mm
90,65
88,59

P26

P25 90,65
89,00

L=22,0m, i=5,91؊

S13 Ø600mm
90,65
88,46

P24 90,65
89,00

P23 90,65
89,00

L=22,0m, i=5,91؊

S12 Ø1000mm
90,65
88,33

P22 90,65
89,00

P21 90,65
89,00

S11 Ø600mm 90,65
88,20

L=22,0m, i=5,91؊
P20 90,65

89,00

P19 90,65
89,00

L=22,0m, i=5,91؊

P17 90,55
89,00

P18 90,55
89,00

S10 Ø600mm 90,55
88,07

1,01,0
1,0

1,0

P15 90,55
87,94

S9 Ø1000mm
    90,55

87,94

S8 Ø600mm 90,55
87,81

P13 90,55
89,00

L=22,0m, i=5,91؊

L=22,0m, i=5,91؊

L=22,0m, i=5,91؊

P11 90,15
88,65

S7 Ø600mm 90,15
87,68

L=22,0m, i=5,91؊

S6 Ø1000mm 89,95
87,55

P9 89,95
88,45

S5 Ø600mm 89,53
87,42

L=22,0m, i=5,91؊

P7 89,53
88,00

S4 Ø600mm 89,30
87,29

L=22,0m, i=5,91؊

P5 89,30
87,75

S3 Ø1000mm 89,05
87,16

L=22,0m, i=5,91؊

P3 89,05
87,55

L=22,0m, i=5,91؊

S2 Ø600mm 88,65
87,03

P1 88,65
87,00

2,0

2,0

1,0

1,0

L=12,0m, i=10,0؊

S1 Ø1000mm 88,65
86,91

T3

W1 Włączenie do ist. wodociągu
Trójnik Ø 100/100mm + Z Ø 100mm

W2

T4

2,0

L=8,0
m, i=

5,0
؊

P4 88,50
86,70

P6 88,85
87,00

PCV Ø200mm SN8,
L=9,0m, i=10,0؊

PS         88,25/
86,82; 86,56; 85,56

P2

S1 Ø1000mm 88,50
86,60

S2 Ø600mm 88,85
86,69

S3 Ø1000mm 89,15
86,81

W3
L=

17
,0

m
, i

=5
,2

9 ؊
L=

20
,0

m
, i

=6
,0

؊

L=32,0m, i=10,0؊

W4 Hpn Ø 80mm
+ Trójnik Ø
100/100 + Z Ø
80mm

S4 Ø600mm 89,45
87,13

L=22,0m, i=10,0؊

P8 89,45
87,90

S5 Ø600mm 89,63
87,35

P10 89,63
88,00

P12 89,63
88,00

L=22,0m, i=10,0؊

S6 Ø600mm 89,63
87,57

P14 89,63
88,00

P16 89,63
88,00P35 89,60

88,10

L=25,0m, i=9,2؊

S7 Ø1000mm 89,60
87,80

W5 Hpn Ø 80mm
+ Trójnik Ø
100/100mm + Z
Ø 80mm

KS - 2

K
S 

- 2

KS - 1

KS - 1

KS - 1
T1 Włączenie do
ist. r. tłocznego

3,0
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