UKLAD PRACY SIECI TN-C/TN-S / SCHEMAT JEDNOKRESKOWY PROJ. ROZDZIELNICY RG3
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- | € g podgrzewacz korytarz archiwum wc pom. biurowe pom. biurowe szafa GPD3 centralka alarmowa jednostka zewnetrzna jednostka wewnetrzna toaleta, biuro, archiwum elewacja podgrzewane wpusty wentylator kratkowy
8 g przeptywowy cwu ogdlne DATA SWN3 kimatyzacji klimatyzacji korytarz dachowe
a |¥ GSW Nr Obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 15
Typ przewodu YDY 3x2,5mm’ YDY 3x2,5mm’ YDY 3x2,5mm’ YDY 3x2,5mm’ YDY 3x2,5mm’ YDY 3x2,5mm’ YDY 3x2,5mm’ YDY 3x1,5mm’ YKY 3x4mm ° YDY 3x4mm ° YDY 4/3x1,5mm”’ YDY 4/3x1,5mm’ YDY 3x1,5mm° YKY 3x1,5mm? YDY 3x1,5mm?
(X LX) Moc Pzo[kW] =3,5 =1 =1 =1 =1 =1 =0,3 =0,2 =3,5 =3 =0,19 =0,48 =0,04 =0,05 =0,1
OCHRONA PRZED PORAZENIEM
 FE-ZN 30x4 UWAGI: SZYBKIE WYEACZENIE ZASILANIA
1. OBUDOWE TABLICY POYACZYC Z ZYtA PE.
2. OBOWIAZKOWO OPISAC OBWODY ROZDZIELNI ODBIORY TN-5
L NA WEWNETRZNEJ STRONIE DRZWICZEK TABLICY.
— 3. SYSTEM ZASILANIA ROZDZIELNICY TN-C.
PROJ. UZIOM
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BPPA “"DOM" SP. Z.0.0.

66-400 GORZOW WLKP. UL. WAWRZYNIAKA 3
tel.0957204359 tel.fax 0957359032

email: il.com www., pl

‘ NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA OBIEKTU WIELOFUNKCYJNEGO - BUDYNKU
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ , W TYM MAGAZYNU
OBRONY CYWILNEJ , ARCHIWUM ORAZ BAZY REFERATU
TECHNICZNEGO WRAZ Z WIATA ORAZ NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ZLOKALIZOWANEGO W
MASZEWIE , GMINA DESZCZNO, DZIALKA NR.EWID.115/7
ORAZ CZESCI DZIALEK

10/1 OBREB EWID.NR 13 - MASZEWO , 354 | 305/7 OBREB
NR 12 DESZCZNO GM.DESZCZNO

(OBIEKT

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

INWESTOR

GMINA DESZCZNO
UL. LUBUSKA 90, 66-446 DESZCZNO
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PROJEKT TECHNICZNY
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[ TRESC RYSUNKU

SCHEMAT ROZDZIELNI RG3
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