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przewijak

2.POM. BIUROWE
A: 16,4 m2

4"KEBAB"MAGAZYN
A: 4,9 m2

5."KEBAB"SALA KONSUMPCYJNA
A: 10,9 m2

6."KEBAB"PRZEDSIONEK
A: 12,4 m2

7."KEBAB"KUCHNIA
A: 14,1 m2

11.POM. TECHNICZNE
A: 17,9 m2

8."KEBAB"KOMUNIKACJA
A: 4,3 m2

12. KOMUNIKACJA
A: 1,7 m2

3.WC
A: 2 m2

1.POCZEKALNIA
A: 42 m2

9."KEBAB" WC  MĘSKIE
A: 4,6 m2

10."KEBAB" WC  DAMSKIE
A: 4,8 m2

13. WC MĘSKIE
A: 7,1 m2

14. WC DAMSKIE
A: 4,9 m2

15. WC ON
A: 5,5 m2
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OBIEKT:

NAZWA PROJEKTU:

DATA:

BRANŻA:

SKALA:

FAZA:NR RYSUNKU:

ELEKTRYCZNA

LISTOPAD 2022 r.

PT

1:100

Zastrzega się, że treść prezentowana na niniejszym rysunku stanowi własność: Projektowanie Architektoniczne MichałOtomańskii jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Żadna jej część nie może byćrozpowszechniana, kopiowana czy wykorzystywana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody np. na zasadach zapisanych wumowie z Inwestorem.

TEMAT RYSUNKU:

PROJEKTANT:

NR RYS:

michalotomanski.pl
Gmina Połczyn ‐ Zdrój
mająca siedzibę w Urzędzie Miejskim
przy Placu Wolności 3‐4, 78‐320 Połczyn ‐ Zdrój

Projekt zagospodarowania terenu przebudowy
Placu Tysiąclecia Państwa Polskiego w Połczynie‐Zdroju.
ETAP II ‐ Przebudowa budynku dworca.

Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego
78‐320 Połczyn ‐ Zdrój.

 P r o j e k t o w a n i e    A r c h i t e k t o n i cz n e        M i c h a ł    O t o m a ń s k i
 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 106B lok. 36 ; NIP 727-149-26-45 ; REGON: 472228329
 tel. +48 601 268 386;  e-mali: architekt@michalotomanski.pl    www.michalotomanski.pl

RZUT PARTERU ­  OŚWIETLENIE
OGÓLNE I AWARYJNE

E4

mgr inż. Rafał Woszczalski
upr. bud. LOD/3966/PWBE/19
do proj. i kier. robotami bud. bez ograniczeń
w specjalnosci instal. w zakresie sieci, instal.
i urzą. elektr. i elektroenerg.

MIKROFALOWA CZUJKA OBECNOŚCI

NATYNKOWA CZUJKA RUCHU PIR

OPRAWA EWAKUACYJNA ZWIESZANA AT 1H
EW2

LEGENDA
1:

2:

3:

4:

5:

OPRAWA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO LED n/t ED 1950lm/840
IP44 BIAŁY 17W

OPRAWA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO LED ED 5100lm/840 PC
OPAL IP65 32W

OPRAWA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO LED 280 ED 740lm/840
OPAL BIAŁY 6W

OPRAWA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO LED 1500 n/t ED
4650lm/840 MPRM ANODA 35W

OPRAWA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO LED ED 1250lm/840 IP65
58st.  SZARY 10.9W

ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY p/t IP20

ŁĄCZNIK POJEDYŃCZY p/t IP20

ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY p/t IP44

ŁĄCZNIK POJEDYŃCZY p/t IP44

5: 5:

5: 5:

5:

5: 5:

5:
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OPRAWA EWAKUACYJNA AT 1HEW1

EW1

EW1

EW1

EW
2

EW
1

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA - WIELKOŚĆ I TYP NALEŻY DOBRAĆ
NA PODSTAWIE SCHEMATÓW ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH

(ROZDZIELNICA MUSI MIEĆ II KLASĘ OCHRONY)

OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO ZEWNĘTRZNA AT
1H IP65 + zestaw montażowy

AW3c
M2

AW3c
M2

AW3c
M2

AW3c
M2

AW1
S20 OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO NATYNKOWA 1H AT

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż.  Krzysztof  Kardecki
nr uprawnień: LOD/4422/PBE/20


