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PWP

250A

Q0

3
U>

HDGS 5x2,5mm2
HDGS 2x1,5mm2

PWP/UU
PWP/US/WYL

PROJ. PWP 
(PRZED BUDYNKIEM)

PROJ. N2XH 5x1x70mm2

MOC/POWER
TYP KABLA/CABLE TYPE
NR OBWODU/No.CIRCUIT

OPIS

DESCRIPTION

OGRANICZNIK
PRZEPIĘĆ
TYP 1+2

p.porazeniowej:

Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz 

System ochrony 
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

Uklad sieci TN-C-S

N

PE

160A
10A

gG3

F2

L1, L2, L3   50Hz 250A

3

listwa
SK

ZASILANIE RG

LICZNIK WPEC

WPEC

160A
100A

gG3

F3

PROJEKTOWANE

BEZPOŚREDNI UKŁAD POMIAROWY
ECO

NR PPE ...
LICZNIK NR 98211047

MU-... kW / MP-... kW
istn. YDY 5x4?

ISTNIEJĄCE

PÓŁPOŚREDNI UKŁAD POMIAROWY
PRZYCHODNIA
NR PPE ...

LICZNIK NR 0144003375302120

MU-... kW / MP-... kW
...

ISTNIEJĄCE

ZABEZIECZENIE
GŁÓWNE KOTŁOWNIA

WPEC

ISTNIEJĄCE

LICZNIK PRZYCHODNIA

ISTNIEJĄCE 
INW 75/5 A/A 
kl.0,5; FS5
Sn=10VA
LEGALIZOWANE

SYGNALZIACJA ZANIKU NAPIĘCIA
...
...

PROJEKTOWANE

kWVA

6A
32A3

FA

ANALIZATOR

RG/QA

SIECI

3

TI1-3

150/5/5

63A
...A

3

FBK

KOMPENSATOR
...kVar

RG/QBK
...

MOCY BIERNEJ
PRZEKŁADNIKI
PRĄDOWE

PROJEKTOWANE PROJEKTOWANE PROJEKTOWANE

.
_

.
_

.
_

... ...

RG/F4

63A
32A

gG3

F4

ROZDZIELNIA
2-GO PIĘTRA

...

.
_

...

250A

Q0

3

ISTNIEJĄCY 
WYŁĄCZNIK 
GŁÓWNY

63A
32A

gG3

F5

63A
25A

gG3

F7
.
C25A

F6

3

...

...
RG/F5

ROZDZIELNIA
PIĘTRO

...

...
RG/F6

ROZDZIELNIA
RECEPCJA

...

...

KARTOTEKA

RG/F7

ROZDZIELNIA
PIWNICA

...

...
RG1/F8

...

63A
50A

gG3

F8

.
_

RG1/F9

AC0,3A
40A

FI8

4

...

ROZDZIELNIA
PRZYBUDÓWKA

...

DZIECIĘCA

...

ROZDZIELNIA
PARTER

...

63A
50A

gG3

F9

.
_

AC0,3A
40A

FI9

4

...

.
_

...

.
C20A

F10

1

RG/F10

...

...

.
_

...

.
C20A

F11

1

RG/F11

...

...

ISTNIEJĄCE ISTNIEJĄCE ISTNIEJĄCE ISTNIEJĄCE ISTNIEJĄCE ISTNIEJĄCE ISTNIEJĄCE ISTNIEJĄCE

PRZERWANIE 
DOPŁYWU PRĄDU 
DO BUDYNKU

RG/FO1a

.
25A

KO1a

1

XO1

OŚWIETLENIE
ZEWNĘTRZNE

OŚWIETLENIE

RG/FO1b

.
C2A

FOS1

1

XO01

ZEWNĘTRZNE

N2XH 3x2,5mm2

XOZ:L

XOZ:N

Z
N

L

PC
2
1

2

PC1

STEROWANIE

K01a

POZ

OŚWIETLENIE
PROGRAMATOR CZASOWY

0-3

WYŁĄCZENIE0-1
ZAŁĄCZENIE (ST. AUTOMAT.)0-2

P...

ZAŁĄCZENIE (ST. RĘCZNE)

2

0

1 3

2

0

1 3

4
3

P..2

0

1 3

CZUJNIK ZMIERZCHOWY

ZEWNĘTRZNYM

SCHEMAT STEROWANIA OŚWIETLENIEM ZEWNĘTRZNYM NA ELEWACJI

ZAMONTOWAĆ W ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ

.
_

RG/F12

63A
63A

gG3

F12

ROZDZIELNIA
DACH

...

RDACH

PROJEKTOWANE

.
B6A

FL1

1

.
B6A

FL2

1

.
B6A

FL3

1

N2XH 5x16mm2 
LgY 1x16mm2

OP1

.
_

2

FIO1

C16A
AC0,03A

PROJEKTOWANE PROJEKTOWANE

!!DO ZWERYFIKOWANIA

F:297x840mm

-

Podpisy:

ELEKTRYCZNA

Zespół projektowy:

LOKALIZACJA INWESTYCJI: NR RYS.: SKALA:

TEMAT:

TEMAT RYS.:

STADIUM PROJEKTU:

Projektował:

INWESTOR: BRANŻA:
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Centrum Zdrowia w Opolu  Sp. z o.o.
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REWIZJA: 0 październik 2024r.

PROJEKT 
WYKONAWCZY

REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
tel. 0 662 07 85 65
45-940 Opole
ul. Niemodlińska 128B/2
Kenox Sp. z o.o.

www.kenox.pl;  biuro.kenox@gmail.com

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI
POLEGAJĄCA NA DOCIEPLENIU WRAZ Z 

MONTAŻEM MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 
O MOCY DO 50 kWp

PROJEKTOWANE

400A
200A

gG

RE2-ZK173
ZŁĄCZE KABLOWE

TAURON

PROJ. YAKXS 
4x120mm2

ISTN. ZŁĄCZE TAURONU 
(W ELEWACJI)

GRANICA WŁASNOŚCI 
EKSPLOATACJI

TD

ODB

KOMPENSATOR MOCY BIERNEJ, ZABUDOWAĆ 
PRZY RG, DOBRAĆ NA PODSTAWIE POMIARÓW, 
PO URUCHOMIENIU FOTOWOLTAIKI 

RS 485 do PV

.
25A

KO1b

1

XO1

STEROWANIE

OP2

.
_

N2XH 3x2,5mm2

4

PC3

STEROWANIE

K01b

POZ

OŚWIETLENIE

2

0

1 3 P..2

0

1 3

ZEWNĘTRZNYM

ZAMONTOWAĆ W ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ

LAN do SERWER

URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIA

OŚWIETLENIE

STEROWANIE

RG/FOS1

ZEWNĘTRZNE

PROJEKTOWANE


