
Zmywalnia
2/02
A: 4,30 m2
H: 3,00 m
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HYDRANT HW2
Typ: Hydrant wewnętrzny 25
Ciśnienie statyczne 0,35 MPa
Ciśnienie dynamiczne 0,31Mpa
Wydajność 1,2dm3/s

HYDRANT HW4
Typ: Hydrant wewnętrzny 25
Ciśnienie statyczne 0,37MPa
Ciśnienie dynamiczne 0,33Mpa
Wydajność 1,25dm3/s

Przycisk alarmowy włącznik alarmu 
pożaru przycisk do  ręcznego 
urchamiania instalacji oddymiania

ZLIII

Pom.zaplecza kuch.

Pom. pomocnicze

577,48 m²

685,72 m²

KUBATURA 1 PI ĘTRA

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA 1 PI ĘTRA

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA

   (P1+0,5P2) = 435,61m²

2110,0 m3

11
×

15
30

11
×

15
30

11
×

15
30

11
×

15
30

11
×

15
30

H=2,7m

H=0,7m

H=1,4m

H=2,2m

H=0,7m

H=1,5m

H=1,4m

H=2,2m

Kondygnacja Wys.pom.PomieszczenieNr Rodzaj posadzki

Zestawienie pomieszcze ń

Szkoła podstawowa

3,00 m

3,00 m

3,00 m

pł. ceramiczne
pł. ceramiczne

pł. ceramiczne

pł. ceramiczne

pł. ceramiczne

pł. ceramiczne

pł. ceramiczne
pł. ceramiczne

pł. ceramiczne

gres

gres

gres

gres

PCV

PCV
PCV

PCV

PCV

PCV

PCV
PCV

PCV

WC

PCV

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

I PIĘTRO

     4,95 m²

    13,52 m²

    11,19 m²

    57,70 m²

    57,87 m²

    20,49 m²
    38,55 m²

     4,29 m²

     4,28 m²

    10,98 m²
     4,30 m²

     2,31 m²

     5,54 m²

     3,78 m²

     4,29 m²

    28,16 m²
    10,65 m²

    51,76 m²

     2,25 m²

     2,97 m²

    11,95 m²

    52,43 m²
    18,27 m²

WC

Komunikacja

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Magazyn 
Sala rekreacyjna

Kuchnia
Zmywalnia

Pom.pomocnicze

Rozdzielnia

Wydawalnia

Stołówka
Komunikacja

Biblioteka

WC

WC

Łącznik

Komunikacja
Pokój socjalny

0,7-2,7 m

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

2/20
2/21

2/22

2/23

2/01
2/02

2/03

2/04

2/05

2/06

2/07
2/08

2/09

2/10

2/11

2/12

2/13
2/14

0,7-2,7m

3,07-3,9 m

    17,65 m²

   4,29 m²

  4,28 m²

2,70 m

0,7-3,6 m

PU 1 piętro - razem

Powierzchnia 
użytkowa
P1 H>2,2m

Powierzchnia 
użytkowa
P2 2,2m>H>1,4m

     P1= 422,50 m²   P2= 26,22 m²

4×15
30

ZLIII

ZLIII

Pom. pomocnicze

H
 2

5

REI 60

2×15
30

SamozamykaczSamozamykacz

Samozamykacz Samozamykacz

Samozamykacz Samozamykacz

10 × 16,5
30

Samozamykacz

Samozamykacz

Oprawa ewakuacyjna nastropowa - 
piktogram dwustronny
WYJŚCIE EWAKUACYNE

10 × 16,5
30

REI 60

REI 60

 Legenda

Ściany istniejące

Ściany projektowane

Ściany oddzielenia pożarowego

 Projektowane wyburzenia

 Projektowane otwory w istn. ścianach

Projektowane ocieplenie

Okładzina ścienna łatwozmywalna min H= 2,10m

Taśma antypoślizgowa żółto/czarna 

HP2

HP1

H
yd

ra
nt

 
H

W
4

C2C2

ZLIII

C2 C2

C2

C2 C2

LT - Przełącznik wentylacji  - przewód elektryczny (3 x 1 mm2)

RT - Przyciski alarmowe  - przewód elektryczny (5 x 1 mm2)

C1 C1 - Czujnik dymu  - przewód elektryczny (2 x 1 mm2)

C - Centrala z zasilaniem awaryjnym do zestawu oddymiającego 
okna przewód zasilający (2 x 1mm2)

C2

Oprawa ewakuacyjna nastropowa - 
piktogram dwustronny
KIERUNEK SCHODAMI W GÓRĘ

Oprawa ewakuacyjna nastropowa - 
piktogram dwustronny
KIERUNEK SCHODAMI W DÓŁ

Oprawa ewakuacyjna nastropowa z 
piktogramem KIERUNEK PROSTO 
DO WYJŚCIA ZA DRZWIAMI

Oprawa ewakuacyjna nastropowa - 
piktogram dwustronny KIERUNEK DO
 WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO

Oprawa awaryjna wpuszczna optyka do
 korytarzy/pomieszczeń

Oprawa awaryjna nastropowa optyka 
antypanic

symbol opis

OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

uwagi

Oprawa awaryjna zewnętrzna - 
doświetlenie strefy wyjścia 
ewakuacyjnego

część opisowa projektu /np. nat ężenie o świetlenia, certyfikowane oprawy lamp, 
czas ich zał ączania itp./ powinna by ć zgodna z PN - EN 1838 i PN-EN 50172

oprawa projektowana
- droga ewakuacyjna o szerokości do 2 
metrow, średnie natężenie oświetlenia na 
podłożu wzdłuż środkowej linii tej drogi 
powinnobyć nie mniejsze niż 1 lx.
- pas drogi obejmujący co najmniej połowę 
szerokości drogi, natężenie oświetlenia 
powinno wynosić co najmniej 0,5 lx

Jeżeli punkty pierwszej pomocy, oraz urządzenia 
przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie 
znajduję się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie 
otwartej, to powinny one być tak oświetlone, aby 
natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu 
wynosiło co najmniej 5 lx.

Na zewnątrz i w pobliżu (w odległości 2 
metrow) każdego wyjścia końcowego.

Oprawa awaryjna nastropowa - 
doświetlenie urządzeń ppoż.

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

W1

wyjście ewakuacyjne z kierunkiem 
otwarcia drzwi na zewnątrz

DROGA EWAKUACYJNA_ KIERUNEK EWAKUACJI

STREFA POŻAROWA

REI 60

Gaśnica proszkowa o minimalnej masie ładunku 4 kg. Jedna jednostka masy środka 
gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicy przypada na każde 100 m2 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, umieszony na zewnętrz budynku, przy wyjściu ewakuacyjnym.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantam wewnętrznym DN25 z wężem 
półsztywnym. Część objęta opracowaniem wyposażona w dwa zestwy hydrantowe.
Typ: Hydrant wewnętrzny 25 Symbol: HW-25 W-20/30 do zawieszenia na ścianie/ podtynkowy
Znak bezpieczeństwa "Hydrant wewnętrzny"  PN-EN ISO 7010_2012

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
WG PARAMETRÓW 
PROJEKTOWYCH

WYDZIELAENIA 
PRZECIWPOŻAROWE

Przejścia przez przegordy
oddzielenia pożarowego

ZL III

C2 - Autonomiczna czujka dymu
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G

Kuchnia
2/01
A: 10,98 m2
H: 3,00 m

Pom.pomocnicze
2/03
A: 2,31 m2
H: 3,00 m

Loggia
B1

Biblioteka
2/09
A: 51,76 m2
H: 3,00 m

WC
2/10
A: 2,25 m2
H: 3,00 m

Pokój socjalny
2/14
A: 18,27 m2
H: 3,00 m

WC
2/15
A: 4,95 m2
H: 3,00 m

WC
2/16
A: 13,52 m2
H: 3,00 m

Sala lekcyjna
2/18
A: 57,70 m2
H: 3,00 m

Sala lekcyjna
2/19
A: 57,87 m2
H: 3,00 m

Magazyn 
2/20
A: 20,49 m2
H: 3,00 m

Stołówka
2/07
A: 28,16 m2
H: 3,00 m

WC
2/11
A: 2,97 m2
H: 3,00 m

Pom. pomocnicze
2/22
A: 4,29 m2

Pom. pomocnicze
2/23
A: 4,28 m2

H<1,4
2/21
A: 6,09 m2

H<1,4
2/21
A: 6,08 m2

H<1,4
2/21
A: 6,18 m2

2,2>H>1,4
2/21
A: 17,65 m2

Schody 
K2

Łącznik
2/12
A: 11,95 m2
H: 2,70 m

Schody 
K3

Komunikacja
2/13
A: 52,43 m2

2,2>H>1,4
2/23
A: 5,88 m2

H<1,4
2/23
A: 6,73 m2

2,2>H>1,4
2/22
A: 5,19 m2

H<1,4
2/23
A: 6,12 m2

Pom.zaplecza kuch.
2/04
A: 5,54 m2
H: 3,00 m

Rozdzielnia
2/05
A: 3,78 m2
H: 3,00 m

Wydawalnia
2/06
A: 4,29 m2
H: 3,00 m

Komunikacja
2/17
A: 11,19 m2
H: 3,00 m

Komunikacja
2/08
A: 10,65 m2
H: 4,20 m

Sala rekreacyjna
2/21
A: 38,55 m2

H
 2
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