dn 12
PIANKA PE 123 mm

dn 12
PIANKA PE 123 mm

CV11-60 0.500 m
430 Wn=3

 ————— ————— ——

3/25
POM. BIUROWE|
20 °C

PHL 820 W

PIANKA PE 122mm _§

dn 15
PIANKA PE 122 mm

dn 15 1
PIANKA PE 1 22 mm

dn 15

dn 15
PIANKA PE 122 mm

CV22-60 0,600 m

835Wn=3

CV22-600.600 m
820 Wn=3

PIANKA PE 122 mm

dn 15
PIANKA PE 122 mm

CV22-600.600 m
840 Wn=3

dn 15 |
PIANKA PE 122 mm

dn 15
PIANKA PE 122 mm

CV22-600.600 m
845 Wn=3

dn 12 |
PIANKA PE 123 mm

dn 12

PIANKA PE 123 mm

CV11-60 0,600 m

.

£ ———

HCAL M4 RADIO 0.6
dn 15

3/26

POM. BIUROWE
20 °C

HCAL M4 RADIO 0.6

PHL 835 W

HCAL M4 RADIO 0.6
dn 15

3/27

POM. BIUROWE|
20 °C

3/28
POM. BIUROWE|
20 °C

PHL 840 W

PHL 845 W

HCAL M4 RADIO 0.6
dn 15

3/29
WC DAMSKI

20°C

DHL 520 W,

dn 15

dn 12
PIANKA PE 123 mm

dn 12

PIANKA PE 122 mm

PIANKA PE 123 mm

CV11-60 0.600 m
487 Wn=3

dn 15
PIANKA PE 122 mm

CV22-60 1,100 m
7700 Wn=6

dn 12
PIANKA PE 123 mm

dn 12
PIANKA PE 123 mm

CV22-60 0,600 m
802 Wn=3

PIANKA PE 122mm |

dn 15
PIANKA PE 122 mm

CV22-600.600 m
813 Wn=3

dn 15
PIANKA PE 122 mm

in 15

PIANKA PE 122 mm

CV22-60 0,500 m
764 Wn=3

dn 15 '
PIANKA PE 1 22 mm

in 15

PIANKA PE 122 mm

CV22-600.600 m
8§13 Wn=3

dn 15

PIANKA PE 122 mm

dn 15
PIANKA PE 122 mm

CV22-60 0,600 m
830 Wn=3

dn 15

PIANKA PE 122 mm

dn 15
PIANKA PE 122 mm

CV22-60 0,600 m
840 Wn=4

HCAL M4 RADIO 0.6

HCAL M4 RADIO 0.6
dn 15

KLATKA SCHODOWA

20 °C

PHLOW

dn 15
/31
POM. GOSPODARC.
20 °C
k DPHLO W, J
3/2
HOL
20 °C.
PHL 1700 W)

HCAL M4 RADIO 0.6

in 15

3/4

3/5

20 °C

POM. BIUROWE

PHL 802 W

POM. BIUROWE|
20 °C
PHL 813 W

HCAL M4 RADIO 0.6!
dn 15

3/6
POM. BIUROWE|
20°C
DPHL 764 W.

HCAL M4 RADIO 0.6
dn 15

37
POM. BIUROWE

20 °C

PHL 813 W

HCAL M4 RADIO 0.6

3/8

POM. BIUROWE

20 °C

PHL 830 W

Z

HCAL M4 RADIO 0.6
dn 15

3/3

KORYTARZ

20°C

PHLO W

3/24 3/19 317
KORYTARZ| KORYTARZ KORYTARZ
20 °C 20 °C 20 °C
PHLOW. DHLO W DHLO W
dn 12 ] dn 12 dn 12 dn 18
PJANKA PE 123 mm ] PIANKA PE 123 mm PIANKA PE 123 mm “PIANKA PE 122mm | 3/16 PIANKA PE 123 mm PIANKA'PE 123 mm
PIANKA PE 123 mm | PIANKA PE 123 mm PIANKA PE 123 mm PIANKA PE 122 mm % PIANKA PE 123mm | IANKA PE 123 mm
| 3/20 =
314
3/23 | 3/22 POM_BIUROWE
POM._BIUROWE POM_BIUROWE 20 °C CV11-60 0,600 m |2oM. BIUROWE]
20 °C ] 20 °C PHL 468 W. CV11-600.500m 500 Wn=3 [ _20c 1
DHL 430 W : PHL 480 W 500 Wn=3 PHL 502 W
bl
CV11-60 0.500 m CV22-60 0,700 m
480 Wn=3 P ¢ = 973 Wn=4
“ q{ (1 {
| |
]

PIANKA PE 123 mm

CV22-600,700m
7050 Wn=4

PHL 1050 W.

dn 12
PIANKA PE 123 mm

dn 12
PIANKA PE 123 mm

dn 12
/’IANKA PE 123 mm
3/12

POM. BIUROWE
20 °C

PHL 525 W

CV11-60 0,600 m

dn 15
PIANKA PE 1

2 mm

PIANKA PE 1

22mm

3/11

3/10

POM. BIUROWE
20 °C

PHL 535 W

CV11-60 0.600 m

POM. BIUROWE
20 °C

DHL 498 W.

CV11-60 0.600 m

HCAL M4 RADIO 0.6
dn 15

HCAL M4 RADIO 0.6

dn 15

HCAL M4 RADIO 0.6
dn 15

HCAL M4 RADIO 0.6

HCAL M4 RADIO 0.6

dn 15

CV11-60 0,600 m
500 Wn=3

dn 15
PIANKA PE 122 mm

HCAL M4 RADIO 0.6
dn 15

HCAL M4 RADIO 0.6
dn 15

HCAL M4 RADIO 0.6
dn 15

PIANKA PE 123 mm

i ’J
L

HCAL M4 RADIO 0.6
dn 15

3
ERM| tel 146423477

FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA “SAN-THERM" SPOLKA Z 0.0,

skiego 2

3-200 Dabrowa Tamowska, ul. Suchar
Kom: 515099 382,
w.santherm i email: santherm dk@gml com

PROJEKT WEWNETRZNE INSTALACJ| CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Nazva
pro Jeictus | W BUDYNKU PRZY UL SZUUSKIEGO 66 W TARNOWIE

[Skala
Temat AKSONOMETRIA I PIETRO -NSTALACIA CO 1
= =

mgrinz. Andrzej Busko Py
Projektanci | 4 e esstons

2. Pawel Busko
Opracovet:
Sprawdzlt | Anon Ratusznik
INVESTOR, | TARNOWSKA AGENGIA ROZWOIU REGIONAINEGO S A [ rye

UL SZUISKIEGO 66, 33-100 TARNOW. S11




