Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja elektryczna
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PV string 1
17 panele 570W z optymalizatorami P601
P=9 690 W

Rozdzielnica prqdu statego RDC—specyfikacja:

—0Obudowa izolacyjna zewnetrzna z drzwiczkami

PV string 2
18 panele 570W z optymalizatorami P601
P= 10 260 W

UWAGA:
Obecnost instalacji nalezy oznakowa¢ zgodnie z normq PN—HD
60364—-7-712:2016-05. Instalacja DC poprowadzi¢ w rurach
osfonowych.
Wytgczenie instalacji po stronie AC przeciwpozarowym
wytqcznikeiem prqdu spowoduje obnizenie napigcia do poziomu
171 18 V DC na poszcegdlnych stringach.

Rozdzielnica prqdu zmiennego RAC—specyfikacja:

—Obudowa izolacyjna zewnetrzna z drzwiczkami

Dane techniczne instalacji: na dachu budynku
MOC INSTALACJI: 19,95 kW

TYP INWERTERA: np.SE20K—RWB48 lub rownowazny

ILOSC INWERTEROW: 1
MOC JEDNOSTKI MODUrU: 570W

ILOSC JEDNOSTEK: 35
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