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PROJEKT WYKONAWCZY

REWIZJA DATA

OPIS

NAZWA INWESTYCJL:

Adaptacja pomieszczenia serwerowni

ma(:%)Ze 3xL19 Scianka dziatowa
. cm K oh Sciana z cegly silikatowej SILKA M18
| i
M,
3 3
oD 2.20 jpiuro
~ AL , | 8c
= Scianka dziatowa
_ ptyta GK RIGIPS 4PRO FIRE-line typ/F gr. 12,5 mm
Nadproze 3xL19 plyty z welny mineralnej gr. 50 mm
dt. 120cm Sciana z cegly silikatowej SILKA M18
ptyty z wetny mineralnej gr. 50 mm
\I/I ptyta GK RIGIPS 4PRO FIRE-line typ/F gr. 12,5 mm
RS \\
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2.19 Serwerownia
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Demontaz I
$ciany dziatowej podtoga podniesiona
< (wysokosci 20cm)
< 23,1 m2
B DHO2 @
60 | 200 292 /fj
tll ntaz pochwytdéw stalowych (2 x dt. 120cm,
8r.|40mr) w oknach w osciezach od
etrznej strony Sciany - wysokos¢ 90 cm
E\\J nad podtogg podniesiona.
\\\ H=307
biuro % S

ADRES INEWSTYCJI:

u. Edmunda Batuki 11, Szczecin

INWESTOR: Prokuratura Regionalna w Szczecinie

T SYSTEM STALEGO URZADZENIA GASNICZEGO GAZOWEGO 1G—541
PROJEKTU:

TRESC B} .
RYSUNKU: Rzut szczegdfu — nadproza

FIREE
STOP &

FIRE STOP SERWIS SP. Z 0.0.

UL. SZCZAWIOWA 53B
70-010 SZCZECIN, POLSKA
TEL: +48 91 487 /6 77
INFO@FIRESTOP—SERWIS.PL

BRANZA: SKALA:
OPRACOWAL: Krzysztof Kozak '
PPO/. | 1:100
mgr inz. arch. Piotr Bach DATA:
PROJEKTOWAL: Upr. nr 46/82/2000 052026
NR RYS:
SPRAWDZIL: P029_SUGG_
PW_04




