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Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń
nieużytkowych na magazyn wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego
na poziomie ‐1 budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2412
.2

22
.1

12
.1

23

B

A

1212
.2

12
.1

FII
.-1

.17

FII
.-1

.11
d

FII
.-1

.16

FII
.-1

.15

FII
.-1

.11
c

FII
.-1

.11
b

FII
.-1

.13

FII
.-1

.12

FII
.-1

.11
a

FII
.-1

.10

FII
.-1

.09

FII
.-1

.08

FII
.-1

.07

FII
.-1

.06

FII
.-1

.05

FII
.-1

.04

FII
.-1

.03

FII
.-1

.A

FII
.-1

.B

FII
.-1

.07
b

FII
.-1

.07
a

0.9 %

3%

0.9 %

0.9 %

0.9 %

0.9 %

0.9 %

0.9 %

0.9 %

1.7 %

1 %

1 %

2.5 %2.5 %

1.2 %

0.5 % 0.5 %

2.
5 

%

2.5 %

ODW1
h=8cm

2 %

Y

E F FE

droga

ewakuacyj
na

przejście o
szerokości ewakuacyjnej

1 2

3

dr
og

a
ew

ak
ua

cy
jn

a

drzwi
transportowe

klatka schodowa

istniejące rury
kanalizacyjne

istniejące rury
kanalizacyjne

drzwi transportowe 120x200
EIS 60

(otwór w ścianie żelbetowej
130x205)

likwidacja miejsca
parkingowego

 X   X   X   X

istniejący otwór
podwyższyć

nowa warstwa
wylewki betowowej,

h=15 cm

  wyciąć otwór
wentylacyjny Ø340,

 oś otworu
ok. 415 mm od stropu

wyciąć otwór
wentylacyjny Ø490

oś otworu
ok. 490 mm od stropu

wyciąć otwór wentylacyjny Ø340,
oś otworu ok. 415 mm od stropu

wyciąć otwór
wentylacyjny Ø490,

oś otworu
ok. 490 mm od stropu

istniejący otwór
podwyższyć do

wysokosci 200 cm
od poziomu

projektowanej
podłogi

drzwi ewakuacyjne 90x200 EIS60

pomieszczenie magazynowe

dr
og

a
ew

ak
ua

cy
jn

a

1

2

3

podest nad
rurami

kanalizacyjnymi
wg projektu
konstrukcji ZAKRES OPRACOWANIA

wylewka betonowa gr. 15 cm120 m2
-1.06 A pomieszczenie magazynowe

wylewka betonowa gr. 15 cm96,5 m2
-1.06

wyciąć otwór
wentylacyjny Ø490,

oś otworu
ok. 490 mm od stropu

wyciąć
otwór w ścianie

żelbetowej
103x205

nowa strefa
pożarowa SP-MAG1

nowa strefa
pożarowa SP-MAG2

drzwi
ewakuacyjne

EI60

fragment otworu do
zamurowania

wyciąć otwór
wentylacyjny Ø490,

oś otworu
ok. 490 mm od stropu

-1.09

otwór o wymiarach
1,50x1,65 m

od strony
pomieszczenia

wytynkować otwór o wymiarach 1,10x1,65 m
od strony pomieszczenia wytynkować

Y

X X W W

otwór o wymiarach 0,20x2,05 m
od strony pomieszczenia wytynkować


