
istn. słup nN nr 4
proj. oprawa oświetlenia

Proj. słup nr 1B
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proj. oprawa oświetlenia
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istn. słup nN nr 13
proj. oprawa oświetlenia

istn. słup nN nr 14
proj. oprawa oświetlenia

Proj. przewód linii napowietrznej oświetlenia ulicznego
typu AsXSn 2x25mm²
L=271/295m (dł. trasy / dł. przewodu)
relacji istn. stacja trafo - istn. słup nN nr 6

Proj. przewód linii napowietrznej oświetlenia ulicznego
typu AsXSn 2x25mm²
L=483/513m (dł. trasy / dł. przewodu)
relacji istn. stacja trafo - proj. słup nr 2B

Legenda:

- słup wraz z lampą oświetleniową

- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego typu AsXSn

2x25mm²
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Łączy Arkusz 1

Proj. przewód linii napowietrznej oświetlenia ulicznego
typu AsXSn 2x25mm²
L=483/513m (dł. trasy / dł. przewodu)
relacji istn. stacja trafo - proj. słup nr 2B Proj. przewód linii napowietrznej oświetlenia ulicznego

typu AsXSn 2x25mm²
L=483/513m (dł. trasy / dł. przewodu)
relacji istn. stacja trafo - proj. słup nr 2B

Proj. przewód linii napowietrznej oświetlenia ulicznego
typu AsXSn 2x25mm²
L=483/513m (dł. trasy / dł. przewodu)
relacji istn. stacja trafo - proj. słup nr 2B

Proj. przewód linii napowietrznej oświetlenia ulicznego
typu AsXSn 2x25mm²
L=483/513m (dł. trasy / dł. przewodu)
relacji istn. stacja trafo - proj. słup nr 2B

Istn. stacja transformatorowa 15/0,4 kV
nr 6-1201 ,,Żelazowice''

Istn. stacja transformatorowa 15/0,4 kV
nr 6-1201 ,,Żelazowice''

proj. skrzynka oświetlenia ulicznego SOU

Proj. przewód linii napowietrznej oświetlenia ulicznego
typu AsXSn 2x25mm²
L=500/515m (dł. trasy / dł. przewodu)
relacji istn. słup nr 1 - proj. słup nr 10A
wg odrębnego opracowania

Proj. słup nr 10A
K-10,5/4,3
wg odrębnego opracowania

Projekt zagospodarowania terenu. Arkusz 1.
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